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Teil 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen
Netzbetreiber nach § 18 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes jeder-
mann an ihr Niederspannungsnetz anzuschlieffen und den Anschluss
zur Entnahme von Elektrizitdt zur Verfiigung zu stellen haben. Diese
sind Bestandteil der Rechtsverhéltnisse tiber den Netzanschluss an
das Elektrizitdtsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung (Netzan-
schluss) und die Anschlussnutzung, soweit sie sich nicht ausdriicklich
allein auf eines dieser Rechtsverhdltnisse beziehen. Die Verordnung
gilt fiir alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Netzanschluss-
verhéltnisse und ist auch auf alle Anschlussnutzungsverhéltnisse
anzuwenden, die vor ihrem Inkrafttreten entstanden sind. Sie gilt
nicht fiir den Netzanschluss von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus
Erneuerbaren Energien und aus Grubengas.

(2) Anschlussnehmer ist jedermann im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1
des Energiewirtschaftsgesetzes, in dessen Auftrag ein Grundstiick oder
Gebdude an das Niederspannungsnetz angeschlossen wird oder im
Ubrigen jeder Eigentiimer oder Erbbauberechtigte eines Grundstiicks
oder Gebdudes, das an das Niederspannungsnetz angeschlossen ist.

(3) Anschlussnutzer ist jeder Letztverbraucher, der im Rahmen eines
Anschlussnutzungsverhdltnisses einen Anschluss an das Niederspan-
nungsnetz zur Entnahme von Elektrizitat nutzt.

(4) Netzbetreiber im Sinne dieser Verordnung ist der Betreiber eines
Elektrizitdtsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung im Sinne
des § 18 Abs. 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes.

§ 2 Netzanschlussverhdltnis

(1) Das Netzanschlussverhdltnis umfasst den Anschluss der elektri-
schen Anlage tiber den Netzanschluss und dessen weiteren Betrieb. Es
besteht zwischen dem Anschlussnehmer und dem Netzbetreiber.

(2) Das Netzanschlussverhiltnis entsteht durch Vertrag erstmalig mit
dem Anschlussnehmer, der die Herstellung des Netzanschlusses in
Auftrag gibt. Bei Herstellung eines Netzanschlusses ist der Netzan-
schlussvertrag schriftlich abzuschlieBen.

(3) Anschlussnehmer, die nicht Grundstiickseigentiimer oder Erbbau-
berechtigte sind, haben die schriftliche Zustimmung des Grundstiicks-
eigentiimers zur Herstellung und Anderung des Netzanschlusses unter
Anerkennung der fiir den Anschlussnehmer und ihn damit verbunde-
nen Verpflichtungen beizubringen.

(4) Bei angeschlossenen Grundstiicken oder Geb&duden entsteht das
Netzanschlussverhdltnis mit dem Eigentumserwerb an der Kunden-
anlage zwischen dem jeweiligen Eigentiimer und dem Netzbetreiber,



sofern der bisherige Eigentiimer der Anschlussnehmer gewesen ist.

Zu diesem Zeitpunkt erlischt das Netzanschlussverhaltnis mit dem
bisherigen Anschlussnehmer, sofern dieser Eigentiimer der Kundenan-
lage gewesen ist; hinsichtlich bis dahin begriindeter Zahlungsansprii-
che und Verbindlichkeiten bleibt der bisherige Anschlussnehmer
berechtigt und verpflichtet. Den Eigentumsiibergang und die Person
des neuen Anschlussnehmers hat der bisherige Anschlussnehmer
dem Netzbetreiber unverziiglich in Textform anzuzeigen. Der bisherige
Anschlussnehmer hat dem neuen Anschlussnehmer die Angaben nach
§ 4 Abs. 1 Nr. 4 zu iibermitteln.

(5) Der Netzbetreiber hat dem neuen Anschlussnehmer den Vertrags-
schluss oder die Anzeige nach Absatz 4 Satz 3 unverziiglich in Text-
form zu bestdtigen. Im Vertrag nach Absatz 2 oder in der Bestdtigung
nach Satz 1 ist auf die Allgemeinen Bedingungen einschlieflich der
ergdanzenden Bedingungen des Netzbetreibers hinzuweisen.

§ 3 Anschlussnutzungsverhiltnis

(1) Inhalt der Anschlussnutzung ist das Recht zur Nutzung des Net-
zanschlusses zur Entnahme von Elektrizitdt. Die Anschlussnutzung um-
fasst weder die Belieferung des Anschlussnutzers mit Elektrizitdt noch
den Zugang zu den Elektrizitdtsversorgungsnetzen im Sinne des § 20
des Energiewirtschaftsgesetzes. Das Anschlussnutzungsverhaltnis
besteht zwischen dem jeweiligen Anschlussnutzer und dem Netzbe-
treiber.

(2) Das Anschlussnutzungsverhaltnis kommt dadurch zustande, dass
iber den Netzanschluss Elektrizitdt aus dem Verteilernetz entnommen
wird, wenn

1. der Anschlussnutzer spatestens im Zeitpunkt der erstmaligen Ent-
nahme einen Vertrag tiber den Bezug von Elektrizitdt abgeschlos-
sen hat oder die Voraussetzungen einer Ersatzversorgung nach §
38 des Energiewirtschaftsgesetzes vorliegen und

2. dem Anschlussnutzer oder dessen Lieferanten ein Recht auf Netz-
zugang nach § 20 des Energiewirtschaftsgesetzes zusteht.

Bei Kenntnis tiber den Wegfall der Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2
ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Anschlussnutzer und den Grund-
versorger hiertiber unverziiglich in Textform zu unterrichten und den
Anschlussnutzer auf die Grundversorgung nach § 36 des Energiewirt-
schaftsgesetzes und die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirt-
schaftsgesetzes hinzuweisen.

(3) Der Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber die Aufnah-
me der Nutzung des Netzanschlusses zur Entnahme von Elektrizitat un-
verziiglich mitzuteilen. Der Netzbetreiber hat dem Anschlussnutzer die
Mitteilung unverziglich in Textform zu bestédtigen. In der Bestdtigung
ist auf die Allgemeinen Bedingungen einschlieBlich der ergdnzenden
Bedingungen des Netzbetreibers und auf die Haftung des Netzbetrei-
bers nach § 18 hinzuweisen.



§ 4 Inhalt des Vertrages und der Bestidtigung des
Netzbetreibers

(1) Der Netzanschlussvertrag und die Bestatigung des Netzbetreibers
in Textform nach § 2 Abs. 5 Satz 1 und § 3 Abs. 3 Satz 2 sollen eine
zusammenhdngende Aufstellung aller fiir den Vertragsschluss nach §
2 Abs. 2 oder die Anschlussnutzung nach § 3 notwendigen Angaben
enthalten, insbesondere

1. Angaben zum Anschlussnehmer oder -nutzer (Firma, Register-
gericht, Registernummer, Familienname, Vorname, Geburtstag,
Adresse, Kundennummer),

2. Anlagenadresse und Bezeichnung des Zahlers oder des Aufstel-
lungsorts des Zahlers,

3. Angaben zum Netzbetreiber (Firma, Registergericht, Registernum-
mer und Adresse) und

4. gegeniiber dem Anschlussnehmer auch die am Ende des Netzan-
schlusses vorzuhaltende Leistung.

Soweit die Angaben nach Satz 1 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der An-
schlussnehmer oder -nutzer verpflichtet, diese dem Netzbetreiber auf
Anforderung mitzuteilen.

(2) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jedem Neukunden bei Entstehen
des Netzanschlussverhéltnisses oder des Anschlussnutzungsver-
haltnisses und auf Verlangen den tibrigen Kunden die Allgemeinen
Bedingungen unentgeltlich auszuhdndigen. Er hat die Allgemeinen
Bedingungen auf seiner Internetseite zu verdffentlichen.

(3) Anderungen der ergidnzenden Bedingungen, zu denen auch

die Technischen Anschlussbedingungen nach § 20 gehoren, und
Kostenerstattungsregelungen des Netzbetreibers werden jeweils zum
Monatsbeginn erst nach 6ffentlicher Bekanntgabe und im Falle der
Technischen Anschlussbedingungen erst nach zusatzlicher Mitteilung
an die Regulierungsbehorde wirksam. Der Netzbetreiber ist verpflich-
tet, die Anderungen am Tage der 6ffentlichen Bekanntgabe auf seiner
Internetseite zu veroffentlichen.

Teil 2
Netzanschluss

§ 5 Netzanschluss

Der Netzanschluss verbindet das Elektrizitatsversorgungsnetz der
allgemeinen Versorgung mit der elektrischen Anlage des Anschluss-
nehmers. Er beginnt an der Abzweigstelle des Niederspannungsnetzes
und endet mit der Hausanschlusssicherung, es sei denn, dass eine
abweichende Vereinbarung getroffen wird; in jedem Fall sind auf die
Hausanschlusssicherung die Bestimmungen tiber den Netzanschluss
anzuwenden.



§ 6 Herstellung des Netzanschlusses

(1) Netzanschliisse werden durch den Netzbetreiber hergestellt. Die
Herstellung des Netzanschlusses soll vom Anschlussnehmer schriftlich
in Auftrag gegeben werden; auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein
von diesem zur Verfiigung gestellter Vordruck zu verwenden. Der Netz-
betreiber hat dem Anschlussnehmer den voraussichtlichen Zeitbedarf
fiir die Herstellung des Netzanschlusses mitzuteilen.

(2) Art, Zahl und Lage der Netzanschliisse werden nach Beteiligung des
Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interes-
sen vom Netzbetreiber nach den anerkannten Regeln der Technik
bestimmt. Das Interesse des Anschlussnehmers an einer kostengiinsti-
gen Errichtung der Netzanschliisse ist dabei besonders zu berticksich-
tigen.

(3) Auf Wunsch des Anschlussnehmers hat der Netzbetreiber die
Errichter weiterer Anschlussleitungen sowie der Telekommunikations-
linien im Sinne des § 3 Nr. 26 des Telekommunikationsgesetzes im
Hinblick auf eine gemeinsame Verlegung der verschiedenen Gewerke
zu beteiligen. Er fiihrt die Herstellung oder Anderungen des Netzan-
schlusses entweder selbst oder mittels Nachunternehmer durch.
Wiinsche des Anschlussnehmers bei der Auswahl des durchfiihrenden
Nachunternehmers sind vom Netzbetreiber angemessen zu beriick-
sichtigen. Der Anschlussnehmer ist berechtigt, die fiir die Herstellung
des Netzanschlusses erforderlichen Erdarbeiten auf seinem Grund-
stiick im Rahmen des technisch Moglichen und nach den Vorgaben
des Netzbetreibers durchzufiihren oder durchfiihren zu lassen. Der
Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen fiir die sichere
Errichtung des Netzanschlusses zu schaffen; fiir den Hausanschluss-
kasten oder die Hauptverteiler ist ein nach den anerkannten Regeln der
Technik geeigneter Platz zur Verfiigung zu stellen; die Einhaltung der
anerkannten Regeln der Technik wird insbesondere vermutet, wenn die
Anforderungen der DIN 18012 (Ausgabe: November 2000)*) eingehal-
ten sind.

*) Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Beuth Verlag GmbH, Berlin.

§ 7 Art des Netzanschlusses

Die Spannung betrdgt am Ende des Netzanschlusses bei Drehstrom
etwa 400 oder 230 Volt und bei Wechselstrom etwa 230 Volt. Die
Frequenz betrdgt etwa 50 Hertz. Welche Stromart und Spannung fiir
das Vertragsverhdltnis maBgebend sein sollen, ergibt sich daraus, an
welche Stromart und Spannung die Anlage des Anschlussnehmers
angeschlossen ist oder angeschlossen werden soll. Bei der Wahl der
Stromart sind die Belange des Anschlussnehmers im Rahmen der
jeweiligen technischen Moglichkeiten angemessen zu beriicksichtigen.

§ 8 Betrieb des Netzanschlusses

(1) Netzanschliisse gehdren zu den Betriebsanlagen des Netzbetrei-



bers. Er hat sicherzustellen, dass sie in seinem Eigentum stehen oder
ihm zur wirtschaftlichen Nutzung tiberlassen werden; soweit erfor-
derlich, ist der Anschlussnehmer insoweit zur Mitwirkung verpflich-
tet. Netzanschliisse werden ausschliefilich von dem Netzbetreiber
unterhalten, erneuert, gedndert, abgetrennt und beseitigt. Sie miissen
zugdnglich und vor Beschddigungen geschiitzt sein. Der Anschluss-
nehmer darf keine Einwirkungen auf den Netzanschluss vornehmen
oder vornehmen lassen.

(2) Jede Beschadigung des Netzanschlusses, insbesondere ein Scha-
den an der Hausanschlusssicherung oder das Fehlen von Plomben, ist
dem Netzbetreiber unverziiglich mitzuteilen.

(3) Anderungen des Netzanschlusses werden nach Anhérung des
Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen
vom Netzbetreiber bestimmt.

§ 9 Kostenerstattung fiir die Herstellung oder
Anderung des Netzanschlusses

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstat-
tung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsfiihrung notwendigen
Kosten fiir

1. die Herstellung des Netzanschlusses,

2. die Anderungen des Netzanschlusses, die durch eine Anderung
oder Erweiterung der Kundenanlage erforderlich oder aus anderen
Griinden vom Anschlussnehmer veranlasst werden,

zu verlangen. Die Kosten konnen auf der Grundlage der durchschnitt-
lich fiir vergleichbare Falle entstehenden Kosten pauschal berechnet
werden. Im Falle einer pauschalierten Kostenberechnung sind Eigen-
leistungen des Anschlussnehmers angemessen zu beriicksichtigen.
Die Netzanschlusskosten sind so darzustellen, dass der Anschluss-
nehmer die Anwendung des pauschalierten Berechnungsverfahrens
einfach nachvollziehen kann; wesentliche Berechnungsbestandteile
sind auszuweisen.

(2) Der Netzbetreiber ist berechtigt, fiir die Herstellung oder Anderun-
gen des Netzanschlusses Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den
Umstdnden des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der
Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht
rechtzeitig nachkommt. Werden von einem Anschlussnehmer mehrere
Netzanschliisse beauftragt, ist der Netzbetreiber berechtigt, angemes-
sene Abschlagszahlungen zu verlangen.

(3) Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Net-
zanschlusses weitere Anschliisse hinzu und wird der Netzanschluss
dadurch teilweise zum Bestandteil des Verteilernetzes, so hat der
Netzbetreiber die Kosten neu aufzuteilen und dem Anschlussnehmer
einen zu viel gezahlten Betrag zu erstatten.

§ 10 Transformatorenanlage

(1) Muss zum Netzanschluss eines Grundstiicks eine besondere



Transformatorenanlage aufgestellt werden, so kann der Netzbetreiber
verlangen, dass der Anschlussnehmer einen geeigneten Raum oder
Platz unentgeltlich fiir die Dauer des Netzanschlussverhéltnisses zur
Verfligung stellt. Der Netzbetreiber darf die Transformatorenanlage
auch fiirandere Zwecke benutzen, soweit dies fiir den Anschlussneh-
mer zumutbar ist.

(2) Wird der Netzanschlussverhiltnis fiir das Grundstiick beendet, so
hat der Anschlussnehmer die Transformatorenanlage noch drei Jahre
unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet
werden kann.

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen an
eine andere geeignete Stelle verlangen, wenn ihm ihr Verbleiben an
der bisherigen Stelle nicht mehr zugemutet werden kann. Die Kosten
der Verlegung hat der Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit
die Anlage ausschlieflich dem Netzanschluss des Grundstiicks dient.

§ 11 Baukostenzuschiisse

(1) Der Netzbetreiber kann von dem Anschlussnehmer einen angemes-
senen Baukostenzuschuss zur teilweisen Deckung der bei wirtschaft-
lich effizienter Betriebsfiihrung notwendigen Kosten fiir die Erstellung
oder Verstarkung der ortlichen Verteileranlagen des Niederspannungs-
netzes einschlieflich Transformatorenstationen verlangen, soweit sich
diese Anlagen ganz oder teilweise dem Versorgungsbereich zuordnen
lassen, in dem der Anschluss erfolgt. Baukostenzuschiisse diirfen
hochstens 50 vom Hundert dieser Kosten abdecken.

(2) Der von dem Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu iiber-
nehmende Kostenanteil bemisst sich nach dem Verhéltnis, in dem
die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe
der Leistungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich
erstellten Verteileranlagen oder auf Grund der Verstarkung insgesamt
vorgehalten werden kdnnen. Der Durchmischung der jeweiligen Leis-
tungsanforderungen ist Rechnung zu tragen. Der Baukostenzuschuss
kann auf der Grundlage der durchschnittlich fiir vergleichbare Falle
entstehenden Kosten pauschal berechnet werden.

(3) Ein Baukostenzuschuss darf nur fiir den Teil der Leistungsanforde-
rung erhoben werden, der eine Leistungsanforderung von 30 Kilowatt
ibersteigt.

(4) Der Netzbetreiber ist berechtigt, von dem Anschlussnehmer einen
weiteren Baukostenzuschuss zu verlangen, wenn der Anschlussneh-
mer seine Leistungsanforderung erheblich tiber das der urspriinglichen
Berechnung zugrunde liegende Maf3 hinaus erhoht. Der Baukostenzu-
schuss ist nach den Absédtzen 1 und 2 zu bemessen.

(5) Der Baukostenzuschuss und die in § 9 geregelten Netzanschluss-
kosten sind getrennt zu errechnen und dem Anschlussnehmer aufge-
gliedert auszuweisen.

(6) § 9 Abs. 2 gilt entsprechend.



§ 12 Grundstiicksbenutzung

(1) Anschlussnehmer, die Grundstiickseigentiimer sind, haben fiir
Zwecke der ortlichen Versorgung (Niederspannungs- und Mittelspan-
nungsnetz) das Anbringen und Verlegen von Leitungen zur Zu- und
Fortleitung von Elektrizitat tiber ihre im Gebiet des Elektrizitatsver-
sorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung liegenden Grundstiicke,
ferner das Anbringen von Leitungstragern und sonstigen Einrichtungen
sowie erforderliche Schutzma3nahmen unentgeltlich zuzulassen.
Diese Pflicht betrifft nur Grundstiicke,

1. die an das Elektrizitdtsversorgungsnetz angeschlossen sind,

2. die vom Eigentiimer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit einem
an das Netz angeschlossenen Grundstiick genutzt werden oder

3. fiir die die Moglichkeit des Netzanschlusses sonst wirtschaftlich
vorteilhaft ist.

Sie besteht nicht, wenn die Inanspruchnahme der Grundstiicke den
Eigentlimer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belas-
ten wiirde; insbesondere ist die Inanspruchnahme des Grundstiicks
zwecks Anschlusses eines anderen Grundstiicks an das Elektrizitdts-
versorgungsnetz grundsdtzlich verwehrt, wenn der Anschluss iiber das
eigene Grundstiick des anderen Anschlussnehmers moglich und dem
Netzbetreiber zumutbar ist.

(2) Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig tiber Art und Umfang der beab-
sichtigten Inanspruchnahme des Grundstiicks zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstiickseigentiimer kann die Verlegung der Einrichtungen
verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle fiir ihn nicht mehr zumut-
bar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Netzbetreiber zu tragen;
dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschlief3lich dem Anschluss
des Grundstiicks dienen.

(4) Wird die Anschlussnutzung eingestellt, so hat der Eigentiimer die
auf seinen Grundstiicken befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre
unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet
werden kann.

(5) Die Absétze 1 bis 4 gelten nicht fiir 6ffentliche Verkehrswege und
Verkehrsflachen sowie fiir Grundstiicke, die durch Planfeststellung
fiir den Bau von o6ffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflachen
bestimmt sind.

§ 13 Elektrische Anlage

(1) Fiir die ordnungsgemége Errichtung, Erweiterung, Anderung und In-
standhaltung der elektrischen Anlage hinter der Hausanschlusssiche-
rung (Anlage) ist der Anschlussnehmer gegeniiber dem Netzbetreiber
verantwortlich. Satz 1 gilt nicht fiir die Messeinrichtungen, die nicht
im Eigentum des Anschlussnehmers stehen. Hat der Anschlussnehmer
die Anlage ganz oder teilweise einem Dritten vermietet oder sonst zur
Benutzung liberlassen, so bleibt er verantwortlich.

(2) Unzuldssige Riickwirkungen der Anlage sind auszuschlieRen. Um



dies zu gewahrleisten, darf die Anlage nur nach den Vorschriften die-
ser Verordnung, nach anderen anzuwendenden Rechtsvorschriften und
behordlichen Bestimmungen sowie nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik errichtet, erweitert, gedndert und instand gehalten
werden. In Bezug auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik
gilt § 49 Abs. 2 Nr. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend.
Die Arbeiten diirfen auier durch den Netzbetreiber nur durch ein in ein
Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installati-
onsunternehmen durchgefiihrt werden; im Interesse des Anschluss-
nehmers darf der Netzbetreiber eine Eintragung in das Installateur-
verzeichnis nur von dem Nachweis einer ausreichenden fachlichen
Qualifikation fiir die Durchfiihrung der jeweiligen Arbeiten abhangig
machen. Mit Ausnahme des Abschnitts zwischen Hausanschlusssiche-
rung und Messeinrichtung einschlielich der Messeinrichtung gilt Satz
4 nicht fiir Instandhaltungsarbeiten. Es diirfen nur Materialien und Ge-
rate verwendet werden, die entsprechend § 49 des Energiewirtschafts-
gesetzes unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der
Technik hergestellt wurden. Die Einhaltung der Voraussetzungen des
Satzes 6 wird vermutet, wenn die vorgeschriebene CE-Kennzeichnung
vorhanden ist. Sofern die CE-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist,
wird dies auch vermutet, wenn die Materialien oder Gerdte das Zeichen
einer akkreditierten Stelle tragen, inshesondere das VDE-Zeichen

oder das GS-Zeichen. Materialien und Gerdte, die in einem anderen
Mitgliedstaat der Europdischen Union oder der Tiirkei oder einem
Mitgliedstaat der Europdischen Freihandelsassoziation, der Vertrags-
partei des Abkommens tiber den Europdischen Wirtschaftsraum ist,
rechtméaBig hergestellt oder in den Verkehr gebracht worden sind und
die den technischen Spezifikationen der Zeichen im Sinne des Satzes
8 nicht entsprechen, werden einschlieBlich der von den vorgenannten
Staaten durchgefiihrten Priifungen und Uberwachungen als gleichwer-
tig behandelt, wenn mit ihnen das geforderte Schutzniveau gleicher-
mafRen dauerhaft erreicht wird. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die
Ausfiihrung der Arbeiten zu tiberwachen.

(3) Anlagenteile, in denen nicht gemessene elektrische Energie flief3t,
kénnen vom Netzbetreiber plombiert werden. Die dafiir erforderliche
Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des Netzbetreibers vom
Anschlussnehmer zu veranlassen.

(4) In den Leitungen zwischen dem Ende des Hausanschlusses
und dem Zdhler darf der Spannungsfall unter Zugrundelegung der
Nennstromstdrke der vorgeschalteten Sicherung nicht mehr als 0,5
vom Hundert betragen.

§ 14 Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage

(1) Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter hat die Anlage iiber den
Netzanschluss an das Verteilernetz anzuschliefen und den Netzan-
schluss in Betrieb zu nehmen. Die Anlage hinter dem Netzanschluss
bis zu der in den Technischen Anschlussbedingungen definierten
Trennvorrichtung fiir die Inbetriebsetzung der nachfolgenden Anlage,
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anderenfalls bis zu den Haupt- oder Verteilungssicherungen, darf
nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch das
Installationsunternehmen (§ 13 Abs. 2 Satz 2) in Betrieb genommen
werden. Die Anlage hinter dieser Trennvorrichtung darf nur durch das
Installationsunternehmen in Betrieb gesetzt werden.

(2) Jede Inbetriebsetzung, die nach MaRgabe des Absatzes 1 Satz

1 und 2 von dem Netzbetreiber vorgenommen werden soll, ist bei

ihm von dem Unternehmen, das nach § 13 Abs. 2 die Arbeiten an

der Anlage ausgefiihrt hat, in Auftrag zu geben. Auf Verlangen des
Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfiigung gestellter Vordruck zu
verwenden.

(3) Der Netzbetreiber kann fiir die Inbetriebsetzung vom Anschlussneh-
mer Kostenerstattung verlangen; die Kosten kénnen auf der Grundlage
der durchschnittlich fiir vergleichbare Félle entstehenden Kosten
pauschal berechnet werden. Die Kosten sind so darzustellen, dass der
Anschlussnehmer die Anwendung des pauschalierten Berechnungsver-
fahrens einfach nachvollziehen kann.

§ 15 Uberpriifung der elektrischen Anlage

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Anlage vor und, um unzulds-
sige Riickwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter
auszuschlieBen, auch nach ihrer Inbetriebsetzung zu iberpriifen. Er
hat den Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheitsmangel aufmerk-
sam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.

(2) Werden Méangel festgestellt, welche die Sicherheit gefdhrden

oder erhebliche Stérungen erwarten lassen, so ist der Netzbetreiber
berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder die Anschlussnutzung zu
unterbrechen; bei Gefahr fiir Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Uberpriifung der Anlage
sowie durch deren Anschluss an das Verteilernetz tibernimmt der
Netzbetreiber keine Haftung fiir die Mangelfreiheit der Anlage. Dies gilt
nicht, wenn er bei einer Uberpriifung Méngel festgestellt hat, die eine
Gefahr fiir Leib oder Leben darstellen.

Teil 3
Anschlussnutzung

§ 16 Nutzung des Anschlusses

(1) Der Netzbetreiber ist bei Bestehen eines Anschlussnutzungs-
verhdltnisses verpflichtet, dem Anschlussnutzer in dem im Netzan-
schlussverhdltnis vorgesehenen Umfang die Nutzung des Netzan-
schlusses jederzeit zu ermoglichen. Dies gilt nicht, soweit und solange
der Netzbetreiber hieran durch hohere Gewalt oder sonstige Umstdn-
de, deren Beseitigung ihm im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 2 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes aus wirtschaftlichen Griinden nicht zugemutet
werden kann, gehindert ist.
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(2) Die Anschlussnutzung hat zur Voraussetzung, dass der Gebrauch
der Elektrizitdat mit einem Verschiebungsfaktor zwischen cos Phi = 0,9
kapazitiv und 0,9 induktiv erfolgt. Anderenfalls kann der Netzbetreiber
den Einbau ausreichender Kompensationseinrichtungen verlangen.

(3) Der Netzbetreiber hat Spannung und Frequenz moglichst gleichblei-
bend zu halten. Allgemein tbliche Verbrauchsgerdte und Stromerzeu-
gungsanlagen miissen einwandfrei betrieben werden kdnnen. Stellt
der Anschlussnutzer Anforderungen an die Stromqualitat, die tiber die
Verpflichtungen nach den Sadtzen 1 und 2 hinausgehen, so obliegt es
ihm selbst, innerhalb seines Bereichs Vorkehrungen zum storungsfrei-
en Betrieb seiner Gerdte und Anlagen zu treffen.

(4) Zwischen Anschlussnutzer und Netzbetreiber gelten die §§ 7, 8,
12 und 13 Abs. 1 und 2, § 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 sowie § 15
entsprechend.

§ 17 Unterbrechung der Anschlussnutzung

(1) Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, soweit dies zur
Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten oder zur Vermeidung eines
drohenden Netzzusammenbruchs erforderlich ist. Der Netzbetreiber
hat jede Unterbrechung oder Unregelmafigkeit unverziiglich zu behe-
ben. Eine notwendige Unterbrechung wegen eines vom Anschlussnut-
zer veranlassten Austauschs der Messeinrichtung durch einen Dritten
nach § 21b des Energiewirtschaftsgesetzes hat der Netzbetreiber nicht
zu vertreten.

(2) Der Netzbetreiber hat die Anschlussnutzer bei einer beabsichtigten
Unterbrechung der Anschlussnutzung rechtzeitig in geeigneter Weise
zu unterrichten. Bei kurzen Unterbrechungen ist er zur Unterrichtung
nur gegeniiber Anschlussnutzern verpflichtet, die zur Vermeidung von
Schéden auf eine ununterbrochene Stromzufuhr angewiesen sind

und dies dem Netzbetreiber unter Angabe von Griinden schriftlich
mitgeteilt haben. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfallt, wenn die
Unterrichtung

1. nach den Umstdnden nicht rechtzeitig moglich ist und der Netzbe-
treiber dies nicht zu vertreten hat oder

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzo-
gern wiirde.

In den Féllen des Satzes 3 ist der Netzbetreiber verpflichtet, dem
Anschlussnutzer auf Nachfrage nachtraglich mitzuteilen, aus welchem
Grund die Unterbrechung vorgenommen worden ist.

§ 18 Haftung bei Storungen der Anschlussnutzung

(1) Soweit der Netzbetreiber fiir Schaden, die ein Anschlussnutzer
durch Unterbrechung oder durch Unregelmaéfiigkeiten in der Anschluss-
nutzung erleidet, aus Vertrag, Anschlussnutzungsverhdltnis oder un-
erlaubter Handlung haftet und dabei Verschulden des Unternehmens
oder eines Erfiillungs- oder Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt wird,
wird
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1. hinsichtlich eines Vermdgensschadens widerleglich vermutet, dass
Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit vorliegt,

2. hinsichtlich der Beschadigung einer Sache widerleglich vermutet,
dass Vorsatz oder Fahrldssigkeit vorliegt.

Bei Vermdgensschdden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung fiir sonstige
Fahrldssigkeit ausgeschlossen.

(2) Bei weder vorsétzlich noch grob fahrldssig verursachten Sachscha-
den ist die Haftung des Netzbetreibers gegeniiber seinen Anschluss-
nutzern auf jeweils 5.000 Euro begrenzt. Die Haftung fiir nicht vor-
satzlich verursachte Sachschéden ist je Schadensereignis insgesamt
begrenzt auf

1. 2,5 Millionen Euro bei bis zu 25.000 an das eigene Netz ange-
schlossenen Anschlussnutzern;

2. 10 Millionen Euro bei 25.001 bis 100.000 an das eigene Netz ange-
schlossenen Anschlussnutzern;

3. 20 Millionen Euro bei 100.001 bis 200.000 an das eigene Netz
angeschlossenen Anschlussnutzern;

4. 30 Millionen Euro bei 200.001 bis einer Million an das eigene Netz
angeschlossenen Anschlussnutzern;

5. 40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz
angeschlossenen Anschlussnutzern.

In diese Hochstgrenzen werden auch Schdaden von Anschlussnutzern
in vorgelagerten Spannungsebenen einbezogen, wenn die Haftung
ihnen gegeniiber im Einzelfall entsprechend Satz 1 begrenzt ist.

(3) Die Absétze 1 und 2 sind auch auf Anspriiche von Anschlussnut-
zern anzuwenden, die diese gegen einen dritten Netzbetreiber im
Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes aus unerlaubter
Handlung geltend machen. Die Haftung dritter Netzbetreiber im Sinne
des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes ist je Schadensereignis
insgesamt begrenzt auf das Dreifache des Hochstbetrages, fiir den sie
nach Absatz 2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern gegeniiber haften. Hat
der dritte Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschafts-
gesetzes keine eigenen an das Netz angeschlossenen Anschlussnutzer
im Sinne dieser Verordnung, so ist die Haftung insgesamt auf 200
Millionen Euro begrenzt. In den Héchstbetrag nach den Satzen 2 und

3 konnen auch Schadensersatzanspriiche von nicht unter diese Ver-
ordnung fallenden Kunden einbezogen werden, die diese gegen das
dritte Unternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen, wenn
deren Anspriiche im Einzelfall entsprechend Absatz 2 Satz 1 begrenzt
sind. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, seinen Anschlussnutzern auf
Verlangen uiber die mit der Schadensverursachung durch einen dritten
Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes
zusammenhdngenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie
ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklart werden
kdnnen und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes
erforderlich ist.
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(4) Bei grob fahrlédssig verursachten Vermogensschédden ist die Haftung
des Netzbetreibers, an dessen Netz der Anschlussnutzer angeschlos-
sen ist, oder eines dritten Netzbetreibers, gegen den der Anschlussnut-
zer Anspriiche geltend macht, gegeniiber seinen Anschlussnutzern auf
jeweils 5.000 Euro sowie je Schadensereignis insgesamt auf 20 vom
Hundert der in Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten
Hochstbetrdge begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 Satz 1, 4 und
5 gelten entsprechend.

(5) Ubersteigt die Summe der Einzelschidden die jeweilige Hochst-
grenze, so wird der Schadensersatz in dem Verhaltnis gekiirzt, in dem
die Summe aller Schadensersatzanspriiche zur Hochstgrenze steht.
Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder nach Absatz 3 Satz 4, jeweils auch in
Verbindung mit Absatz 4, Schaden von nicht unter diese Verordnung
fallenden Kunden in die Hochstgrenze einbezogen worden, so sind sie
auch bei der Kiirzung nach Satz 1 entsprechend einzubeziehen. Bei
Anspriichen nach Absatz 3 darf die Schadensersatzquote nicht hoher
sein als die Quote der Kunden des dritten Netzbetreibers.

(6) Die Ersatzpflicht entféllt fiir Schdden unter 30 Euro, die weder
vorsatzlich noch grob fahrldssig verursacht worden sind.

(7) Der geschadigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverziiglich
dem Netzbetreiber oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen
Unternehmen mitzuteilen.

Teil 4
Gemeinsame Vorschriften

Abschnitt 1
Anlagenbetrieb und Rechte des
Netzbetreibers

§ 19 Betrieb von elektrischen Anlagen und
Verbrauchsgeridten, Eigenerzeugung

(1) Anlage und Verbrauchsgerate sind vom Anschlussnehmer oder
-nutzer so zu betreiben, dass Stérungen anderer Anschlussnehmer
oder -nutzer und stérende Riickwirkungen auf Einrichtungen des Netz-
betreibers oder Dritter ausgeschlossen sind.

(2) Erweiterungen und Anderungen von Anlagen sowie die Verwendung
zusétzlicher Verbrauchsgerdte sind dem Netzbetreiber mitzuteilen,
soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung erhdht oder mit Netz-
rlickwirkungen zu rechnen ist. Ndhere Einzelheiten iber den Inhalt der
Mitteilung kann der Netzbetreiber regeln.
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(3) Vor der Errichtung einer Eigenanlage hat der Anschlussnehmer oder
-nutzer dem Netzbetreiber Mitteilung zu machen. Der Anschlussneh-
mer oder -nutzer hat durch geeignete Manahmen sicherzustellen,
dass von seiner Eigenanlage keine schadlichen Riickwirkungen in

das Elektrizitatsversorgungsnetz moglich sind. Der Anschluss von
Eigenanlagen ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Dieser kann den
Anschluss von der Einhaltung der von ihm nach § 20 festzulegenden
Mainahmen zum Schutz vor Riickspannungen abhéngig machen.

§ 20 Technische Anschlussbedingungen

Der Netzbetreiber ist berechtigt, in Form von Technischen Anschluss-
bedingungen weitere technische Anforderungen an den Netzanschluss
und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage einschlieB-
lich der Eigenanlage festzulegen, soweit dies aus Griinden der siche-
ren und storungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die
Erfordernisse des Verteilernetzes, notwendig ist. Diese Anforderungen
missen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
Der Anschluss bestimmter Verbrauchsgerdte kann in den Techni-
schen Anschlussbedingungen von der vorherigen Zustimmung des
Netzbetreibers abhdngig gemacht werden. Die Zustimmung darf nur
verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere und stérungsfreie
Versorgung gefdahrden wiirde.

§ 21 Zutrittsrecht

Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat nach vorheriger Benachrichti-
gung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbe-
treibers, des Messstellenbetreibers oder des Messdienstleisters den
Zutritt zum Grundstiick und zu seinen Raumen zu gestatten, soweit
dies fiir die Priifung der technischen Einrichtungen und Messeinrich-
tungen, zum Austausch der Messeinrichtung, auch anldsslich eines
Wechsels des Messstellenbetreibers, zur Ablesung der Messeinrich-
tung oder zur Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnut-
zung erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an
die jeweiligen Anschlussnehmer oder -nutzer oder durch Aushang an
oder im jeweiligen Haus erfolgen. Im Falle der Ablesung der Messein-
richtungen muss die Benachrichtigung mindestens drei Wochen vor
dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist
anzubieten. Eine vorherige Benachrichtigung ist in den Féllen des § 24
Abs. 1 nicht erforderlich.

§ 22 Mess- und Steuereinrichtungen

(1) Fur Mess- und Steuereinrichtungen hat der Anschlussnehmer Zgh-
lerpldtze nach den anerkannten Regeln der Technik unter Beachtung
der technischen Anforderungen nach § 20 vorzusehen.

(2) Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungsort von Mess- und
Steuereinrichtungen. Bei der Wahl des Aufstellungsorts ist die Mog-
lichkeit einer Fernauslesung der Messdaten zu beriicksichtigen. Soweit
dies technisch machbar und wirtschaftlich zumutbar ist, sind in Ge-
bduden, die neu an das Energieversorgungsnetz angeschlossen oder
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einer groReren Renovierung im Sinne der Richtlinie 2002/91/EG des
Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 iiber
die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden (ABL. EUNr. L1 S. 65) un-
terzogen werden, die baulichen Voraussetzungen fiir den Einbau von
Messeinrichtungen zu schaffen, die dem jeweiligen Anschlussnutzer
den tatsdachlichen Energieverbrauch und die tatsdchliche Nutzungszeit
widerspiegeln. Der Netzbetreiber hat den Anschlussnehmer anzuhg-
ren und dessen berechtigte Interessen zu wahren. Er ist verpflichtet,
auf Verlangen des Anschlussnehmers einer Verlegung der Mess- und
Steuereinrichtungen zuzustimmen, wenn dies ohne Beeintrachtigung
einer einwandfreien Messung maoglich ist. Der Anschlussnehmer hat
die Kosten einer Verlegung der Mess- und Steuereinrichtungen nach
Satz 4 zu tragen.

(3) Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat dafiir Sorge zu tragen, dass
die Mess- und Steuereinrichtungen zuganglich sind. Er hat den Verlust,
Beschddigungen und Stérungen von Mess- und Steuereinrichtungen
dem Netzbetreiber und dem Messstellenbetreiber unverziiglich mitzu-
teilen.

Abschnitt 2
Falligkeit, Folge von Zuwiderhandlungen,
Beendigung der Rechtsverhaltnisse

§ 23 Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen werden zu dem vom Netzbetreiber angegebenen Zeit-
punkt, friihestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsauf-
forderung fallig. Einwdnde gegen Rechnungen berechtigen gegeniiber
dem Netzbetreiber zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverwei-
gerung nur, soweit die ernsthafte Moglichkeit eines offensichtlichen
Fehlers besteht. § 315 des Biirgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2
unberiihrt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Anschlussnehmers oder -nutzers kann der
Netzbetreiber, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag
durch einen Beauftragten einziehen ldsst, die dadurch entstandenen
Kosten fiir strukturell vergleichbare Félle auch pauschal berechnen; die
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pau-
schale darf die nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden
Kosten nicht tibersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berech-
nungsgrundlage nachzuweisen.

(3) Gegen Anspriiche des Netzbetreibers kann vom Anschlussnehmer
oder -nutzer nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten
Gegenanspriichen aufgerechnet werden.
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§ 24 Unterbrechung des Anschlusses und der
Anschlussnutzung

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss und die An-
schlussnutzung ohne vorherige Androhung zu unterbrechen, wenn der
Anschlussnehmer oder -nutzer dieser Verordnung zuwiderhandelt und
die Unterbrechung erforderlich ist, um

1. eine unmittelbare Gefahr fiir die Sicherheit von Personen oder
Sachen von erheblichem Wert abzuwenden,

2. die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder vor
Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder

3. zu gewdhrleisten, dass Stérungen anderer Anschlussnehmer oder
-nutzer oder stérende Riickwirkungen auf Einrichtungen des Netz-
betreibers oder Dritter ausgeschlossen sind.

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dem Anschlussnehmer oder -nutzer
auf Nachfrage mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung
vorgenommen worden ist.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterflillung
einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Netzbetreiber
berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung vier Wochen
nach Androhung zu unterbrechen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der
Unterbrechung aufer Verhaltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung ste-
hen oder der Anschlussnehmer oder -nutzer darlegt, dass hinreichende
Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt.

(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, auf Anweisung des Lieferanten des
Anschlussnutzers die Anschlussnutzung zu unterbrechen, soweit der
Lieferant dem Anschlussnutzer gegeniiber hierzu vertraglich berechtigt
ist und der Lieferant das Vorliegen der Voraussetzungen fiir die Unter-
brechung gegeniiber dem Netzbetreiber glaubhaft versichert und den
Netzbetreiber von samtlichen Schadensersatzanspriichen freistellt, die
sich aus einer unberechtigten Unterbrechung ergeben kdnnen; dabei
ist auch glaubhaft zu versichern, dass dem Anschlussnutzer keine
Einwendungen oder Einreden zustehen, die die Voraussetzungen der
Unterbrechung der Anschlussnutzung entfallen lassen.

(4) In den Féllen des Absatzes 2 ist der Beginn der Unterbrechung des
Netzanschlusses und der Anschlussnutzung dem Anschlussnutzer drei
Werktage im Voraus anzukiindigen. Dies gilt nicht, soweit der Lieferant
zu einer entsprechenden Ankiindigung verpflichtet ist.

(5) Der Netzbetreiber hat die Unterbrechung des Netzanschlusses und
der Anschlussnutzung unverziiglich aufzuheben, sobald die Griinde
fiir die Unterbrechung entfallen sind und der Anschlussnehmer oder
-nutzer oder im Falle des Absatzes 3 der Lieferant oder der Anschluss-
nutzer die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung des
Anschlusses und der Anschlussnutzung ersetzt hat. Die Kosten kénnen
fuir strukturell vergleichbare Falle pauschal berechnet werden; die pau-
schale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale
darf die nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten
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nicht tibersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungs-
grundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem
Kunden zu gestatten.

§ 25 Kiindigung des Netzanschlussverhidltnisses

(1) Das Netzanschlussverhiltnis kann mit einer Frist von einem Monat
auf das Ende eines Kalendermonats gekiindigt werden. Eine Kiindi-
gung durch den Netzbetreiber ist nur moglich, soweit eine Pflicht zum
Netzanschluss nach § 18 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes
nicht besteht.

(2) Tritt an Stelle des bisherigen Netzbetreibers ein anderes Unter-
nehmen in die sich aus dem Netzanschlussverhéltnis ergebenden
Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfiir nicht der Zustimmung
des Anschlussnehmers. Der Wechsel des Netzbetreibers ist 6ffentlich
bekannt zu machen und auf der Internetseite des Netzbetreibers zu
verdffentlichen.

(3) Die Kuindigung bedarf der Textform.

§ 26 Beendigung des
Anschlussnutzungsverhdltnisses

(1) Das Anschlussnutzungsverhaltnis besteht, bis der Anschlussnutzer
die Anschlussnutzung einstellt. Er ist verpflichtet, dies dem Netzbetrei-
ber unverziiglich mitzuteilen.

(2) Im Falle einer Kiindigung des Netzanschlussvertrages nach § 25
oder § 27 endet das Anschlussnutzungsverhaltnis mit der Beendigung
des Netzanschlussvertrages.

§ 27 Fristlose Kiindigung oder Beendigung

Der Netzbetreiber ist in den Féllen des § 24 Abs. 1 berechtigt, das Net-
zanschlussverhiltnis fristlos zu kiindigen oder die Anschlussnutzung
fristlos zu beenden, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung des
Netzanschlusses und der Anschlussnutzung wiederholt vorliegen. Bei
wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 24 Abs. 2 ist der Netzbetrei-
ber zur fristlosen Kiindigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher
angedroht wurde; § 24 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

Teil 5
Schlussbhestimmungen

§ 28 Gerichtsstand

Gerichtsstand ist der Ort des Netzanschlusses und der Anschlussnut-
zung.

§ 29 Ubergangsregelung

(1) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Anschlussnehmer durch
offentliche Bekanntgabe und Veroffentlichung im Internet iiber die
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Moglichkeit einer Anpassung nach § 115 Abs. 1 Satz 2 des Energie-
wirtschaftsgesetzes zu informieren. Die Anpassung ist in Textform zu
verlangen. Der Netzbetreiber kann die Anpassung gegeniiber allen
Anschlussnehmern auch in der in Satz 1 genannten Weise verlangen.
Im Falle des Satzes 3 erfolgt die Anpassung mit Wirkung vom auf die
Bekanntmachung folgenden Tag. Von der Anpassung ausgenommen
ist § 4 Abs. 1.

(2) Die Frist nach § 10 Abs. 2 und nach § 12 Abs. 4 beginnt mit dem

8. November 2006. Lauft jedoch die in § 10 Abs. 6 und § 11 Abs. 2

der Verordnung liber Allgemeine Bedingungen fiir die Elektrizitdatsver-
sorgung von Tarifkunden vom 21. Juni 1979 (BGBL. | S. 684), zuletzt
gedndert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBL.
I'S. 3214), bestimmte Frist friiher als die gemaR Satz 1 bestimmte Frist
ab, bleibt es dabei.

(3) Wird vor dem 1. Juli 2007 ein Anschluss an eine Verteileranlage
hergestellt, die vor dem 8. November 2006 errichtet oder mit deren
Errichtung vor dem 8. November 2006 begonnen worden ist und ist der
Anschluss ohne Verstarkung der Verteileranlage moglich, so kann der
Netzbetreiber abweichend von § 11 Abs. 1 bis 3 einen Baukostenzu-
schuss nach Maf3gabe der fiir die Verteileranlage bisher verwendeten
Berechnungsmafstdbe verlangen. Der nach Satz 1 berechnete Baukos-
tenzuschuss ist auf den Wert nach § 11 Abs. 1 Satz 2 zu kiirzen.
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Erganzende Bedingungen der
Stadtwerke Nettetal GmbH

zu den Verordnungen iiber Allgemeine Bedingungen fiir den Netzan-
schluss und dessen Nutzung fiir die Elektrizitdtsversorgung in Nieder-
spannung (Niederspannungsanschlussverordnung — NAV) und die Gas-
versorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung — NDAV)

1.
1.1

1.2

1.3

3.2

20

Art des Netzanschlusses gemif3 § 7 NAV/NDAV

Die Spannung betrdgt am Ende des Netzanschlusses bei Dreh-
strom etwa 400 V und bei Wechselstrom etwa 230V. Die Frequenz
betragt etwa 50 Hertz. Der Brennwert des Erdgases kann unter
www.stadtwerke-nettetal.de abgerufen werden. Der Ruhedruck
betrdgt 23 mbar. Bei der Art des Anschlusses werden die Belange
des Anschlussnehmers im Rahmen der technischen Moglichkei-
ten angemessen beriicksichtigt.

Herstellung und Verdanderung des Netzanschlusses sind vom
Anschlussnehmer unter Verwendung der zur Verfiligung gestellten
Vordrucke zu beauftragen (erhéltlich bei den Stadtwerken oder
unter www.stadtwerke-nettetal.de).

Jedes Grundstiick, das eine selbstdndige wirtschaftliche Einheit
bildet, und jedes Gebdude, dem eine eigene Hausnummer zugeteilt
wurde, wird iiber einen eigenen Netzanschluss an das Versor-
gungsnetz angeschlossen, soweit keine berechtigten Interessen
des Anschlussnehmers entgegenstehen.

Zahlungspflichten

Der Anschlussnehmer zahlt die Kosten fiir die Herstellung oder
Anderung des Netzanschlusses gemaf § 9 NAV/NDAV und einen
Baukostenzuschuss gemaR § 11 NAV/NDAV sowie einen weiteren
Baukostenzuschuss bei einer Leistungserhdhung.

Netzanschlusskosten gemdf3 § 9 NAV/NDAV

Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten

fiir die Herstellung des Netzanschlusses, d. h. beim Strom die
Verbindung des Verteilernetzes mit der elektrischen Anlage,
beginnend an der Abzweigstelle des Niederspannungsnetzes

und endend mit der Hausanschlusssicherung, es sei denn, dass
eine abweichende Vereinbarung getroffen wird. Beim Gas besteht
der Netzanschluss aus der Verbindung des Versorgungsnetzes
mit der Gasanlage des Anschlussnehmers, beginnend an der
Abzweigstelle der Versorgungsleitung und endend an der Haupt-
absperreinrichtung.

Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber weiterhin die
Kosten fiir Anderungen des Netzanschlusses, die durch eine
Anderung oder Erweiterung der Kundenanlage erforderlich oder
aus anderen Griinden vom Anschlussnehmer veranlasst werden.



3.3 Die Kosten fiir die Herstellung/Anderung/Erweiterung werden
nach tatsdchlichem Aufwand berechnet. Eigenleistungen des
Anschlussnehmers verringern den Aufwand entsprechend.

4. Baukostenzuschuss gemdfl § 11 NAV/NDAV

4.1 DerAnschlussnehmer zahlt den Stadtwerken zusatzlich zu den
Herstellungskosten des Netzanschlusses einen Zuschuss zu den
Baukosten der 6rtlichen Strom- bzw. Gasverteilungsanlagen. Der
von dem Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu tiberneh-
mende Kostenanteil bemisst sich nach dem Verhdltnis, in dem die
an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe
der Leistungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbe-
reich erstellten Verteileranlagen oder auf Grund der Verstarkung
insgesamt vorgehalten werden kdnnen. Es wird nur der Teil der
Leistungsanforderung beriicksichtigt, der 30 kW iibersteigt. Zu-
grunde gelegt wird der jeweilige Anschluss, also nicht die Zahl der
vorhandenen Wohnungen beispielsweise in einem Mehrfamilien-
haus. Der Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderungen
wird Rechnung getragen.

4.2 DerBaukostenzuschuss errechnet sich aus den Kosten, die fiir
die Erstellung oder Verstarkung der 6rtlichen Verteileranlagen
erforderlich sind. Die ortlichen Verteileranlagen beim Strom sind
die fiir die ErschlieBung des Versorgungsbereiches notwendigen
Niederspannungsanlagen und Transformatorenstationen. Beim
Gas sind dies die fiir die ErschlieBung eines Versorgungsbe-
reiches erforderlichen ND-Leitungen, Gasreglerstationen und
Gasiibernahmestationen.

4.3 DerVersorgungsbereich richtet sich nach der versorgungsgerech-
ten Ausbaukonzeption fiir die ortlichen Verteileranlagen im Rah-
men der behérdlichen Planungsvorgaben (z.B. Bebauungsplan).

4.4 Der Baukostenzuschuss wird auf der Grundlage der durchschnitt-
lich fiir vergleichbare Félle entstehenden Kosten pauschal berech-
net.

4.5 Als angemessener Baukostenzuschuss zu den auf die Anschluss-
nehmer entfallenden Kosten fiir die Erstellung oder Verstarkung
der ortlichen Verteileranlagen (einschlieBlich Transformatorensta-
tionen beim Strom) gilt ein Anteil von 50 % dieser Kosten.

4.6 Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren Baukostenzuschuss,
wenn er seine Leistungsanforderung erheblich tiber das der
urspriinglichen Berechnung zugrundeliegende MaB erhéht. Eine
Erheblichkeit ist dann anzunehmen, wenn der weitere Baukosten-
zuschuss in einem angemessenen Verhdltnis zu dem Aufwand der
Erhebung steht. Die Berechnung ergibt sich aus den Ziffern 4.2
bis 4.5.

5. Provisorische Netzanschliisse

5.1 DerBezugvon Energie tiber provisorische Anschliisse, d.h.
Anschliisse, die voriibergehenden Zwecken dienen (z.B. die Ver-
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5.3

6.

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1
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sorgung von Baustellen oder Veranstaltungen), ist mindestens 5
Werktage vor dem Beginn des beabsichtigten Energiebezuges zu
beauftragen.

Die Ausflihrung provisorischer Netzanschliisse nach Art, Zahl
und Lage bestimmt der Netzbetreiber. Montage und Demontage
werden nach tatsdchlich anfallendem Aufwand abgerechnet.
Die Messung und Abrechnung der Energieabnahme erfolgt tiber
Energiezdhler.

Fiir provisorische Netzanschliisse wird kein Baukostenzuschuss
berechnet.

Vorauszahlung/Sicherheitsleistung fiir
Baukostenzuschiisse und Netzanschlusskosten;
§§ 9 Abs. 2, 11 Abs. 6 NAV/NDAV

Der Netzbetreiber verlangt fiir die Herstellung oder Anderung des
Netzanschlusses Vorauszahlungen, wenn nach den Umstdanden
des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der An-
schlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht
rechtzeitig nachkommt. Der Netzbetreiber nimmt einen solchen
Fall regelmé&Rig an, wenn derselbe Anschlussnehmer innerhalb
der letzten 24 Monate seinen Verbindlichkeiten gegeniiber dem
Netzbetreiber vollstdndig oder teilweise nur aufgrund von Mah-
nungen nachgekommen ist. Gleiches gilt fiir den Baukostenzu-
schuss. Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzan-
schliisse beantragt, zahlt er angemessene Abschlagszahlungen.

Inbetriebsetzung der Anlage geméaf3 § 14 NAV/
NDAV; Messeinrichtungen

Die Inbetriebsetzung der Anlage erfolgt gemaR § 14 NAV/NDAV
und ist beim Netzbetreiber von dem Unternehmen zu beauf-
tragen, das gemaR § 13 Abs. 2 NAV/NDAV die Arbeiten an der
Anlage ausgefiihrt hat. Die Beauftragung muss unter Verwendung
eines vom Netzbetreiber zur Verfiigung gestellten Vordruckes
erfolgen (erhéltlich unter www.stadtwerke-nettetal.de).

Fir die Inbetriebsetzung der Anlage sowie fiir das Anbringen/
Inbetriebsetzen von Messeinrichtungen werden die hierfiir entste-
henden Kosten nach tatsachlichem Aufwand in Rechnung gestellt.

Ist eine beauftragte Inbetriebsetzung der Anlage aufgrund
festgestellter Mdngel an der Anlage nicht moglich, so zahlt der
Anschlussnehmer hierfiir sowie fiir jede weitere vergebliche Inbe-
triebsetzung die hierdurch entstehenden Kosten nach tatsachli-
chem Aufwand.

Die Inbetriebsetzung der Anlage setzt die vollstandige Bezahlung
des Baukostenzuschusses und der Netzanschlusskosten voraus.

Unterbrechung des Netzanschlusses gemaf3
§ 24 NAV/NDAV

Die Kosten aufgrund einer Unterbrechung des Anschlusses und



8.2

8.3

9.1

10.

der Anschlussnutzung sind vom Anschlussnehmer und/oder vom
Anschlussnutzer zu ersetzen. Die entstehenden Kosten werden
dem Anschlussnehmer/Anschlussnutzer nach tatsédchlichem
Aufwand in Rechnung gestellt.

Die Aufhebung der Unterbrechung wird vom Netzbetreiber von

der Bezahlung der Unterbrechungskosten abhangig gemacht und
davon, ob die Griinde fiir die Einstellung entfallen sind. Die Aufhe-
bung der Unterbrechung bedarf der Terminvereinbarung mit den
Stadtwerken und erfolgt nur innerhalb der tiblichen Betriebszei-
ten der Stadtwerke.

Soweit der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer trotz ordnungsge-
méaRer Terminankiindigung und Ersatzterminankiindigung nicht
angetroffen wird und die erforderlichen Ma3nahmen dadurch
nicht durchgefiihrt werden kénnen, kann der Netzbetreiber die fiir
zusdtzliche Anfahrten entstehenden Kosten dem Anschlussneh-
mer/Anschlussnutzer berechnen.

Kosten fiir die Verlegung von Mess- und
Steuereinrichtungen

Der Anschlussnehmer hat die Kosten fiir die Verlegung der Mess-
und Steuereinrichtungen gemaR § 22 Abs. 2 Satz 5 NAV/NDAV
zu tragen. Diese sind dem Netzbetreiber nach tatsachlichem
Aufwand zu erstatten.

Technische Anschlussbedingungen gemaf3
§ 20 NAV/NDAV

10.1 Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers an den Netzan-

schluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlagen
einschlieBlich Eigenanlagen sind geregelt in

— den ,Technischen Anschlussbedingungen fiir den Anschluss
an das Niederspannungsnetz* (TAB 2007) des VWEW in der
jeweils geltenden Fassung,

— derRichtlinie fiir den Anschluss und Parallelbetrieb von
»Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ des
VWEW in der jeweils geltenden Fassung,

— den “Technischen Anschlussbedingungen zur Erstellung von
Gasanlagen im Versorgungsgebiet der Stadtwerke-Nettetal
GmbH (TAB Gas)“,

— dem DVGW-Regelwerk, insbesondere dem DVGW-Arbeitsblatt
G 2000 in seiner jeweils geltenden Fassung, welches als Stand
der Technik bei Erstellung, Anschluss und Betrieb von Gasins-
tallationsanlagen zu beachten ist.

Die aktuelle Fassung der TAB 2007, der Richtlinie ,,Eigen-
erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz*, der G2000
sowie der TAB Gas konnen unter www.stadtwerke-nettetal.de
abgerufen werden.
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11.

Zahlung und Verzug, Mahnkostenpauschale gemafl
§ 23 NAV/NDAV

11.1 Rechnungen des Netzbetreibers werden zwei Wochen nach

Zugang der Zahlungsaufforderung, Abschlagszahlungen zum
jeweils festgelegten Zeitpunkt féllig. Die Kosten aufgrund eines
Zahlungsverzuges sind vom Anschlussnehmer/Anschlussnutzer
nach tatsachlichem Aufwand zu ersetzen.

11.2 Rechnungsbetrdage und Abschlédge sind fiir den Netzbetreiber kos-

12
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tenfrei zu entrichten. MaBgeblich fiir die rechtzeitige Erfiillung der
Falligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung beim Netzbetreiber.

Hinweis zum Streitbeilegungsverfahren
(gilt nur fiir Verbraucher i.S.d. § 13 BGB)

Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber
(Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrau-
chern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum
Vertragsabschluss oder zur Qualitdt von Leistungen des Unter-
nehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das
Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie oder die Messung
der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb
einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu
beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an:
Stadtwerke Nettetal GmbH, Leuther Str. 25, 41334 Nettetal,
Telefon: 02157 1205-0, Telefax: 02157 1205-129,

E-Mail: service@stadtwerke-nettetal.de.

Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b
EnWG zur Durchfiihrung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen,
wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der
Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklart hat, der Beschwer-
de nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberiihrt. Das
Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlich-
tungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei
der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjahrung gemaf
§ 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte
anzurufen oder ein anderes Verfahren (z. B. nach dem EnWG) zu
beantragen, bleibt unberiihrt.

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit:
Schlichtungsstelle Energie e.V., FriedrichstraBe 133,

10117 Berlin, Telefon: 030 2757240-0, Telefax: 030 2757240-69,
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de,

Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de

Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhaltlich
tiber den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur fiir den
Bereich Elektrizitat und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn,
Telefon: 030 22480-500 oder 01805 101000 (Montag—Freitag
9:00 Uhr-12:00 Uhr), Telefax: 030 22480-323,

E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.



13. Inkrafttreten

13.1 Diese Ergdnzenden Bedingungen treten mit Wirkung zum
01.02.2017 in Kraft und ersetzen die Ergdnzenden Bedingungen
vom 01.03.2016.
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Stadtwerke Nettetal

Stadtwerke Nettetal GmbH
Leuther Strafie 25
41334 Nettetal

Tel. 02157 1205-200
Fax 02157 1205-129

service@stadtwerke-nettetal.de
www.stadtwerke-nettetal.de
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